
 

 

Łódź, dnia 22-11-2023 

OAZP.2610.45.2023.3.TZ 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SWZ 
Nr sprawy OAZP.2610/45/2023 
 

W odpowiedzi na pytanie-wniosek potencjalnego Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonym w trybie podstawowym nr sprawy OAZP.2610/45/2023, którego przedmiotem jest. „zaprojektowanie, dostawa, 
montaż, uruchomienie i konfiguracja systemu monitoringu wizyjnego w budynku użyteczności publicznej 
zlokalizowanym w Łodzi, przy ul. Romualda Traugutta 21/23, wraz z wykonaniem i dostarczeniem dokumentacji 
powykonawczej, instruktażem osób wskazanych przez Zamawiającego, a także wdrożenia oraz gwarancji 
powdrożeniowej min. 24 miesiące dla dostarczonego rozwiązania” 

 
Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) niniejszym udostępnia poniżej treść pytań wraz z wyjaśnieniami. Pytania są 
numerowane według kolejności ich wpływu do Zamawiającego. Każdy Podmiot zadający pytania jest zobowiązany do 
zidentyfikowania pytania i udzielonej na nie odpowiedzi. 

Pytanie nr 5 
W związku z postępowaniem nr OAZP.2610/45/2023 na „Zaprojektowanie, dostawa, montaż, 
uruchomienie i konfiguracja systemu monitoringu wizyjnego w budynku użyteczności publicznej 
zlokalizowanym w Łodzi, przy ul. Romualda Traugutta 21/23, wraz z wykonaniem i dostarczeniem 
dokumentacji powykonawczej, instruktażem osób wskazanych przez Zamawiającego, a także 
wdrożenia oraz gwarancji powdrożeniowej min. 24 miesiące dla dostarczonego rozwiązania. 
zwracamy się z prośbą dotyczącą akceptacji kamery.  
Zamawiający w OPZ V. Wymagania i parametry techniczne dostaw/usług zakresu podstawowego w 
pkt. 1e) ii.  Kamery określił wymagania odnośnie kamer PTZ jako "obrotowe min. 5 Mpx 
zmiennoogniskowe (moto-zoom optyczny 40x) z doświetleniem w podczerwieni minimum 100 m".  
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kamery PTZ o rozdzielczości 8MP, obiektywie pracującym 
w zakresie 5-150mm (zoomie optycznym 30x oraz zoomie cyfrowym 32x), zasięgu IR 200m która 
Zgodnie z EN 62676-4 kamera zapewnia identyfikację na dystansie 401,8m co znacząco wykracza 
poza wymagany zakres obserwacji? 
 

 
Odpowiedź 
NIE. Ze względu na warunki, w jakich kamery mają pracować, Zamawiający nie dopuszcza zastosowania kamery o gorszym 

zoomie optycznym. 

Niniejsza odpowiedź stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i zostaje  zamieszczona na 

stronach prowadzonego postępowania : https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7d2281e3-83a5-11ee-

9aa3-96d3b4440790 i www.log.lodz.pl  w zakładce zamówienia publiczne. 
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